PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. €.: 210226.0

Ulice, &islo:  Brdigkova 1916 - 1921
PSC, misto: 15500 Praha 5

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 11078,1 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,24 m?/m3
Energeticky vztazna plocha: 16610,6 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)

Mimoradné

Hodnoty pro celou budovu 1140,957

MWh/rok 1295,010
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. , . , PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
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Okna a dvere:

Strechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Doporudeni

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

B Elektina ze sits: 77
Dalkové teplo: 1063,9

Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu prilkkazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na enegetickou naroénost je znazorn
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Uprava

Obalka budovy vihkosti
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U, W/(m*K) I¢i dodané energie érné hodnoty

0/ Dop.

42 | Dop. 23/ Dop. 4/ Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

698,24 0,87 374,56 67,28
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Zpracovatel: Robert Safranek Osvédceni ¢.: 212

Kontakt: STOPTERM s.r.0., Plaminkové 1564/5, Praha 4 Vyhotoveno dne: 29.3.2019

tel. 241 400 533, safranek@stopterm.cz, www.stopterm.cz Podpis: Ropert afranek




